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Aufbau und Klimatisierung eines

Serverraumes
Herr Brewing

Service Techniker

Herr Lendermann

Service Techniker

Herr Pfaffhausen

Techn. Zeichner

- Nutzfläche 460 m²

- 3.500 Server

- erforderliche Kühlleistung 1.200 KW

- Ausfallsichere Planung

- 2 + 1 Kaltwasser-Erzeuger 

- 12 + 1 Präzisionsklimaschränke je 100 KW

Berufskolleg Mitte der Stadt Essen

Fachrichtung

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik


